
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены ифшдемиопбгйн. в Алтайском «рае"

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр 
Юридический адрес 656049 , <Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, 50 , тел. 50-30-40 

Уникальный номер записи об аккредитации в р*?к:-ре аккредитованных лиц FO GG  KU.00C-1.5 IC2S 2

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИЙ
№ 50580 от 27 Мая 2020 г,

Код объекта испытаний (пробы / образца): 68408.C.2G
Сведения о Заказчик© (наименование, контактны© данные) *:

ООО "Управление водопроводов" юридический адрес: 658391, Алтайский край, Шипуново р/ц, 
Шукшина ул, д. 1, кв. 26 %

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
Резервуар чистой воды, Алтайский край, Носпелихинекий р-н, Поспелиха е

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *: 
кран 

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:
Питьевая вода. Изготовитель: но указан .. Масса (объем) пробы для испытаний: 4.5 литра, 
Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: ПЭТ бутылка 1,5 л.

Цель испытания *;
П р о и з Е з о д с т в е н н ы й  к о н т р о л ь

Дополнительная информация (при наличии);
Нет,

Отбор и получение объекта испытаний (пробы 1 образца):
Дата и время отбора *: 14 Мая 2020 г, 06 час. 30 мин.
Дата и время получения: 14 Мая 2020 г. 10 час. 20 мин.
Ф.И.О., должность *: 

заказчик,
Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы I образца):

Соответствует НД.
НД на объект испытаний (пробу / образец) *: 

не указан. 
НД на метод отбора

Отбор и доставка заказчиком.
НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *;

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", Сан ПиН
2,1.4.2580-10 "Изменения № 2 к Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиеническио требования к обеспечению безопасности систем 'горячего 
водоснабжения", J j j f i

Лицо ответственное за оформление данного протокола: y y S - О.А.Кудряченко
подпись ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
''Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Страница; 2

Страниц: 4
Протокол лабораторных испытаний Издание: 12

Ф 02-68 Дата введения; утвержден приказом 
от 26.12.2019 №710

1 Санитарно-гигиенические испытания 
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *; Питьевая вода 
Код объекта испытаний (пробы / образца): 68408.C.2Q
Место осуществления лабораторной деятельности: 6560S6, Алтайский край, Барнаул г, Горького ул, 28, 
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 14.05.20 в 10час 50мин 
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 14,05.20: окончание испытаний:
20.05.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют 
установленным требованиям

№
П)'П

Определяемые
показатели

Кдиницы
измерения

Результаты
исследований

Показатель
точности
методики

Г игиеничФжий 
норматив, не 
более (указан 

справочно)

НД на методы 
исследований

Наименование 
средств, 

измерений 
срок действия 

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Запах при 20 градусах Вапл 0 - 2 ГОСТ Р 57164 - 
201611 5 -

2 Залах яри 60 градусах Б а ш 0 - 2 го й '! Р 57164 - 
2016 (1. 5 -

3 Привкус балл 0 - 2
ГОСТ Р 57104 - 

2016 п. 5 -

4 Цветность градус
цветности 1,3 0.4 20

ГОСТ 
31S6S-2012 

Метод Б

Фотометр 
фотоэлектриче 

скнй 
КФК-3-01-"ЗОМ 
3" до 14.06 20

5 Мутность (длина волны 
530 им) мг/дмЗ 0,65 0,13 1,5 ГО С ТР  

57164-2016 п. 6

Фетмлетр
фотоэлектриче

СКИЙ
КФК-3-31-"30М 
3“ до 14.06.20

6 Охиспнсмость
вермангаиатпа.я мг/дмЗ 1,0 0.2 5,0 ПНДФ

14.1:2:4.154-39 -

? Аммиак (по азоту) мг/дмЗ Менее 0.08 - 2,0
ГОСТ 

33045-2014 
метод А

Фотометр 
фотоэлектриче 
екяй  ХсЖ-3 д о  

12.02.22

8 Нитриты мЛдмЗ Менее 0,003 - 3.0
г о с т

33045-2014 
метод Б

Фотометр 
фотоэлектриче 
схий КФК-3 до 

12.02.22

9 Нитраты мг/дмЗ 2,3 0.3 48
ГОСТ 

33045-2014 
метод Д

Фотометр 
фотоэлектриче 
ский КФК-3 до 

12.02.22

10 Жесткость градус Ж 2,40 0,36 7,0
ГОСТ 

31954-2012 
Метод А

-

11 Сухой остаток мг/дмЗ 160,0 7.1 1000 ГО СТ 18164-72

Анатомические 
весы Sarteius 
8P-210S до 

01 10.20
12 Хлориды мг/дмЗ 8,5 0,5 350 ГОСТ 4245-72 -

13 Сульфаты мг/дмЗ 12.6 2,5 500 ГОСТ 4389-72 
(п. 2)

Аналитические 
весы. Sartorius 
BP-210S до 

01.10.20

14 Железо общее мпГдмЗ 0,11 0,02 0,3 ГОСТ 4011-72 
(П- 2)

Фотометр 
фотоэлектриче 
схий КФК-3 до 

26.06.20

15

ч

Фториды мгГдмЗ 0,15 0,03 1.5
ПНДФ

14.1:2:4,270-20
12

Мономер 
лабораторный 
И-160МИ до 

03.09,20

16 Марганец мг/дмЗ Менее 0,01 - 0,1 ПНДФ
14.1:2:4.139-98

Атомко-абсорб 
ционный 

спекгрофотоме 
тр “Квант - 
2МТ" до
ia .o s .2i

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную' инфорш-цию-и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
“Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Страница: 3

Страниц: 4

Протокол лабораторных испытаний Издание: 12

® 02-68 Дата введения, утвержден приказом 
от 26.12.2019 №716

17 гамма -ГХЦГ(пиндан) мгУдмЗ Менее 0,0001 ■ 0.002 ГОСТЗ.1856-201
2

Комплекс 
хроматографии 
едкий газовый" 

Хромое 
ГХ-1000" до 

18.05.21

13 ДЦТ (сумма изомеров) мг/дмЗ Менее 0.0001 - 0,002 ГОСТ31858-201
2

Комплекс 
хроматограф-и.ч 
еский газовый" 

Хсюмос 
ГХ-1£КК1" до 

18.05.21

18 2,4 Д мг/дмЗ Менее 0,0001 - 0.03
ПНД Ф 

14.1:2:3:4.2.12-0 
5

Комплекс 
хроматорафич 
еский газовый “ 

Хромое 
ГХ-10МГ до 

18-05,21
Примечание: погрешности результатов анализа не превышаю) пределов, допустимых по НД на методы испытаний

_____________________ __________________________ Нормативные документы на методы и с с л е д о в а н и я :_______ ________________________________

ГОСТ Р 57164 - 2016 rs. 5 Вода литьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ГОСТ 31850-2012 Метод В Вода. Методы определения цветности.
Г ОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ПНДФ 14.1:2:4,154-39 КХА вод. Методика измерений пермангаиатаой охислйвмрсги н пробах питьевых , природных и сточных вод 
титриметряческим методом,
ГОСТ 33045-2014 метод А Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
ГОСТ 33045-2014 метод Б Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
ГОСТ 33045-2014 метод Д Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
ГОСТ 31054-2012 Метод А  Вода питьевая. Методы определения жесткости.
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка 
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов 
ГОСТ 4383-72 (п. 2) Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.
ГОСТ 4011-72 {(-. 2) Веда питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа.
ПНДФ 14,1:2:4,270-2012 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций 
фторид-ионов и питьевых, природных и сточных водах потенциометрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.139-86 Методика выполнения измерений массовой концентрации кобальта, никеля, меди, хрома марганца, железа, 
серебра в питьевых природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
rOCI3iaSfi-2012 Вода питьевая, Метод определении содержакия.-хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией. 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 Методика выполнения измерений массовых концентраций 2,4-дихлорфеноксиуксустадй кислоты (2,4-Д)
газохромягографическим методом в пробах питьевых, природных и сточных водах _______________________ ___ ____________________

2 Радиологические испытания 
Наименование объекта испытаний {пробы / образца) *:■ Питьевая вода 
Код объекта испытаний (пробы I образца): 6В408.С.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Горького ул, 28,
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы I образца) в лабораторию: 14.0S.20 а Ючас 50мин 
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 14.05.20; окончание испытаний:
26.05.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований:}: соответствуют 
установленным требованиям
Д о п о л н и то п ьн ая  и н ф о р м а ц и я :—-_________ _________________________ _______________ ________ ________________________________________________

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

Неппредепен
йость

Гигиенический 
норматив, не 
более (указан 

справочно)

НД на методы 
исследований

Наименование 
средств 

измерений, 
срок действия 

поверки
1 2 3 4 5 6 7 6

1 Суммарная альфа 
активность Б&'Я 0.04 0,01 0.2 МР № 

40090.9А605

Альфа- бета 
радиометр дли 

измерений 
малых 

активностей 
УМФ-2000, з/и 

1754 до 
18.06.21

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и: отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
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Ф 02-6В Дата введения, утвержден приказом 
от 26.12.2D19 №716

Альфа- бета
радиометр для

измерений

2 Суммарная бета 
активность Вйл Менее 0.1 1.0 МР № 

40090.9A6Q5
малых 

активностей 
УМо-2000, ззн 

1754 до
1S.0G.21

Нормативные документы на методы исследования:

МР № 40090.9А605 Суммарна» атманоег
минерализованных). Подготовка проб г**?^ у

P f^ g ra- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных: я

и л ц

Руководитель (замес^ш^ёрЬ) " -у* *Д \
1 1 ~ ; Т " ~ 1 Г
К '  “ \ л ь  ^  /. ■ - « и

Л %, •' * *Г«&* ь ’ . ■ ./4 *Ч£ $  • ■*% ч. ^• * -8«а-« •* V\’.4v,
К.,/

1.А. Ми ша ги и а
подпись ИОФ

МЛ.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За прёдостаапеннуф информации! и отбор объектен испытаний (проб/образцов.) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр отавтстаеянйсти на несет



Федеральное бюджетн ое учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологий а Алтайском крае"

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр 
Юридический адрес: 656049. Алтайский край, Барнаул г, Радищева лер, 50. тел. 50-30-40 

Унйхатщмый номер записи об аккредитации в р е ^ т^  й ^ и т о в а л м х  лиц POW> RU.O^BI.510^62

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИЙ
Ng 50582 от 27 Мая 2020 г.

Код объекта испытаний (пробы/ образца); 68410-С.20
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

ООО "Управление водопроводов" юридический адрес: 658331, Алтайский край, Шипуново р/ц, 
Шукшина ул, д. 1, кв. 2S

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *;
Скважина № 7, Алтайский край, Поспелихинский р-н, Поспелиха с

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *: 
кран

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе I образце) *:
Питьевая вода. Изготовитель: но указан .. Масса (объем) пробы для испытаний: 4.5 литра, 
Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра, Упаковка: ПЭТ бутылка 1,5 л.

Цель испытания *;
Производственный контроль

Дополнительная информация (при наличии);
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 14 Мая 2020 г. 06 час, 30 мин.
Дата и время получения: 14 Мая 2020 г. 10 час, 20 мин.
Ф.И.О.. должность *: 

заказчик,
Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.
ИД на объект испытаний (пробу / образец) *: 

не указан.
НД на метод отбора *;

Отбор и доставка заказчиком.
НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПин 2.1,4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", Сан ПиН
2.1.4.2580-10 "Изменения Na 2 к Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения”.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: О.А.Кудряченко
 подпись ИОФ

Значком ' отмечена информация предоставленная заказчиком.
За .предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Страница: 2

Страниц: 4
Протокол лабораторных испытаний Издание: 12

Ф 02-68 Дата введения: утвержден приказом 
от 26.12,2019 №716

1 Санитарно-гигиенические испытания 
Наименование объекта испытаний (пробы I образца) *':■ Питьевая вода 
Код объекта испытаний (пробы I образца): 68410.0.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Горького ул, 28, 
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 14,05.20 в Ючас 50мин 
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 14.05.20; окончание испытаний:
20.05.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований}: соответствуют 
установленным требованиям

No
ПЙ1

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

Показатель
точности
методики

Гигиенический 
норматив, не 
более (указан 

справочно)

НД на методы 
исследований

Наименование 
средств 

измерений, 
срок действия 

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Запах лри 20 градусах Балл 0 - 2 ГОСТ Р 57164 - 
2016 п. 5 -

2 Залах при 60 градусах Баял 0 ■ 2 ГОСТ Р 57164 - 
2016 г(. 5 -

3 Привкус Балл 1 - 2 ГОСТ Р 57164- 
2016 п. 5 -

4 Цветность градус
цветности 1,0 0.3 20

ГОСТ 
31368-2012 

Метод Е

Фотометр 
фотаапектриче 

ский 
КФК-3-01-"ЗОМ 
3" да 14.06.20

5 Мутность (длина волны 
530 нм) мл'дмЗ 2,В 0.6 1.5 ГО С ТР  

57164-2016 п.6

Фотометр 
фотозпектриче 

ский 
КФК-3-01-“ЗОМ 
3" до 14.06.20

6 Окмсляемость
перманганатная мг/дмЗ 1,6 0,3 5,0 ПНДФ

14.1:2:4.154-99 -

7 Аммиак (по азоту) мг/дмЗ 0,24 0,05 2,0
ГОСТ 

33045-2014 
метод А

Фотометр 
фотоэлектриче 
ский КФК-3 до 

12.02.22

8 Нитриты мг/дмЗ Менее 0,003 - 3,0
ГОСТ 

33045-2014 
метод Б

Фотометр 
фстсапектриче 
ский КФК-3 до 

12,02.22

9 Нитраты адНдмЗ 0,54 0,11 45
ГОСТ 

33045-2014 
метод Д

Фотометр 
фотоэлектриче 
ский КФК-3 до 

12.02.22

10 Жесткость градус Ж 8,95 1,34 7,0
ГОСТ 

31954-2012 
Метод А

-

11 Сухой остаток мг/дмЗ 1144,0 16,0 1000 ГОСТ 18164-72

Аналитические 
весы Sartwius 
BP-210S до 

01.10:20
12 Хлориды мг/дмЗ 222.6 3,1 350 ГОСТ 4245-72 -

13 Сульфаты мг/дмЗ 99,6 19,9 500 ГОСТ 4389-72 
(п, 2}

Аналитический 
весы Sarteius 
SP-210S ДО 

01.10.20

14 Железо общее мг/дмЗ о.ео 0,16 0,3 ГОСТ 4011-72 
(л. 2)

Фотометр 
фотоэлектриче 
ский КФК-3 до 

12.02.22

15 Фториды мг/дмЗ 0.83 0,08 1,5
ПНДФ

14.1:2:4.270-20
12

Иономер 
лабораторный 
И-160МИ до 

03.09.20

16 Ш ргакец мг/дмЗ 0,29 0,07 0,1 ПНДФ 
14.1:2:4,139-98

Атоммо-абсорб 
циокный 

спектрофотоме 
тр "Квант - 
2МТ" до 
18.05.21

Значком " отменена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (про&'обраэцс-в) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет
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17 гамма -ГХЦГ (линдан) мг/дмЗ Менее 0,0001 - 0,002 ГОСТ31858-201 
2

Комплекс 
хроматография 
еский газовый" 

Хромое 
rX-t0Q0” до 

18.05.21

18 ДДТ (сумма изомеров) мг/дмЗ Менее 0,0001 - 0,002 ГОСТ31858-201 
2

Комплекс 
хроматографии 
еский газовый" 

Хромое 
ГХ-1000" до 

18 05,21

19 2,4 Д мг/дмЗ Менее 0,0001

4

0,03
ПНДФ

14.1:2:3:4,212-0
5

Комплекс 
хроматеграфич 
еский газовый " 

Хромое 
ГХ-1000" до 

18,05,21
Примечание*, погрешности результатов-.анализа не превышают пределов, допустимы* по НД на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследований;

“ ОСТ Р 57164 - 2016 п. б Вода литьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ГОСТ 31868-2012 Метод в Вода, Методы определения цветности.
ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ПНДФ 14,1:2:4.154*99 ЮСА вод. Методика измерений лермангаиатной окисяйемоетй н пробах питьевых, природных и сточных вод 
титриметрическим методом,
ТОСТ 33345-2014 метод А Вода. Методы определения азотсодержащих веществ,
ГОСТ 33045-2014 метод Б Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
ГОСТ 33045 -2014 метод Д Вода. Методы определения азотсодержащих нешйСтн,
ГОСТ 31954-2012 Метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости.
ГОСТ 18164*72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка.
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов 
ГОСТ 4389-72 (п. 2) Вода литьевая. Методы определения содержания сульфатов.
ГОСТ 4011-72 (п. 2) Вода литьевая, Методы измерения массовой концентрации общего железа,
МИД 6  14.1:2:4.270-2012 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций 
фторид-ионов в литьевых, природных и сточных водах потенциометрическим методам
П Н Д Ф  14.1:2:4 139-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации кобальта, никеля, меди, хроме, марганца, железа, 
серебра в питьевых природных, и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
ГОСТ31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлороргакическнх пестицидов газожидкостной хроматографией. 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 Методика выполнения измерений массовых концентраций 2,4-дихдорфеноксиуксусной кислоты (2.4-Д)
гааохроматографаческим методом в пробах питьевых, природных и сточных водах_________________________________________________

2 Радиологические испытания 
Наименование объекта испытаний (пробы I образца) *: Питьевая вода 
Код объекта испытаний (пробы/образца): 6841Q.C.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Горького ул, 28,
Д ата  и вр ем я поступления объекта испытаний (пробы I образца) в лабораторию: 14.05.20 в  Ючас 50мин 
Д а ты  осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 14.05.20; окончание испытаний:
26.05.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют 
установленным требованиям

№
гь'п

Определяемые
показатели

Единицы
измерении

Результаты
исследований

Неопределеи
ность

Гигиенический 
норматив, не 
более (указан 

справочно)

НД на методы 
исследований

Наименование 
средств 

измерений, 
срок действия 

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Суммарная альфа 
активностьV

Бк/ft Менее 0.02 - 0-2 МР №
40090.9А605

Альфа- бета 
радиометр для 

измерений 
малых 

активностей 
УМФ-2000, з/н 

1754 ДО 
18,06.21

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет
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Альфа- бета
радиометр для

измерений

2 Суммарная бета 
активность Бк/л Менее 0.1 1.0 МР № 

40090.9А605
мальм 

активностей 
УМФ-2000, аГн 

17S4 до 
16.06.21

Нормативные документы на методы исследования;'

МР N5 40090..9Л605 Суммарная аюивнос^1̂ пр|^иг<гета- излучающих радионуклидов о природных водах (пресных*) 
минерализованных}. Подготовка профи^змере'нИя:;

Руководитель (заместитель) 
ИЛЦ

\ т
, /  

к —

1 Л . А .  М и ш а г и и а

l i z  1 ^ : .  ' ■ :i
i l l IV  ^  *’*7 s. Г - i

подпись ИСК»

М.П.

Значком * отмечена информаций предоставленная заказчикам.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком 

Испытательный лабораторный центр ответе треннода» не несет


